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• Hohe Anzahl von Energiesystemmodellen und Transformationsanalysen
• Mangelnde Transparenz in Bezug auf Modelle und Eingabedaten
• Eingeschränkte Reproduzierbarkeit modellbasierter Szenariostudien
• Unklare Robustheit der Schlussfolgerungen zu Systemtransformationspfaden
DLR.de  •  Folie 2
Motivation des Projekts RegMex
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Einbindung, Fokus und Teilnehmer des Experiments
Modellexperiment 2:
• Methodisches Ziel: Erhöhung der Vergleichbarkeit von Stromsystemmodellen
• Inhaltliches Ziel: Analyse des Einsatzes von Lastausgleichsoptionen in DE 2050
• Fokus: Stromsektor einschließlich Schnittstellen mit Wärme und Verkehr
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Vorgehensweise bei Modellexperiment 2
• Einheitliche Parametrierung zur Analyse von Modellunterschieden
• Regionalisierte Betrachtung Deutschlands
• Vorgabe des Stromaustauschs mit den Nachbarländern
• Gaskraftwerke als Platzhalter für Backup, ggf. auch Biomasse oder Öl möglich
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• Fokus: Betrachtung verschiedener Versorgungs- und Netzstrukturen in 2050
• Vorgabe von Eigenversorgungsanteilen benötigt um Nettoimport zu reduzieren
• Strombedarf identisch in allen Szenarien (~700 TWh in DE)
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Modellexperiment 2: Definition der Europaszenarien
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• Definition eines KWK-Anlagenparks (14 GW) auf Basis des benötigten Backups
• Flexibilisierung der Wärmeversorgung durch Wärmespeicher und E-Kessel
• Flexibilisierung der Batterieelektromobilität und weiteres Lastmanagement
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Modellexperiment 2: Szenarien für Deutschland
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Wärmespeicher Keine Abbildung von variablen Kosten, Be‐ und Entladewirkungsgrad in PowerFlex
Wasserstoffspeicher Separate Dimensionierung von Lade‐ und Entladeeinheit in REMix
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• Zubau von Kraftwerken und Speichern nur in REMix und SCOPE betrachtet
• PowerFlex und ELMOD setzen ungedeckte Last als Backup-Bedarf an
• GuD-Kapazitäten in PowerFlex exogen vorgegeben (zweistufiges Vorgehen)
• ELMOD summiert regionale Spitzen der residualen Last auf
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Ergebnisse: Zubau an regelbaren Kraftwerken und 
Speichern
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• Netzengpässe führen zu deutlich höherer Abregelung in ELMOD
• Anlagenscharfe Abbildung von Wasserkraftwerken bewirkt geringere Erzeugung
• Unterschiede in KWK-Modellierung bewirken deutliche Abweichungen 
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Ergebnisse: Stromerzeugungsstruktur
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Ergebnisse: Stromspeicher, Netz und Lastmanagement 
• Lastmanagementkosten haben wesentlichen Einfluss auf Einsatz
• Abbildung von Elektrofahrzeugen wirkt sich deutlich auf Ladesteuerung aus
• Flexible Dimensionierung der H2-Speicher erhöht deren Einsatz deutlich
• DC-Lastfluss bewirkt tendenziell geringeren Stromaustausch
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Ergebnisse: Wärmespeicher und Power-to-Heat
• Berücksichtigte Kosten/Verluste mit wenig Einfluss auf Wärmespeichernutzung
• Wärmespeichernutzung auch mit Verfügbarkeit von H2-Speichern korreliert
• Höherer Einsatz von Power-to-Heat durch geringere Stromspeicherladekapazität
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• Ungeklärt Nichtlösbarkeit und hohe Modelllösungszeiten
• Identische Parametrierung führt nicht zu identischen Ergebnissen, aber doch 
zu relativ ähnlichen
• Abweichungen relativ gut auf Modellunterschiede zurückführbar
• Effekte einzelner Unterschiede durch Herangehensweise nicht quantifizierbar
• Betrachtete Szenarien erlauben Bewertung von Lastausgleich bei 
unterschiedlicher Erzeugungs- und Netzstruktur
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Schlussfolgerungen
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Dieser Vortrag basiert auf Ergebnissen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
geförderten Projekts „Modellexperimente und -vergleiche zur Simulation von Wegen zu einer vollständig
regenerativen Energieversorgung“ (RegMex). Der Projektbericht wird im Sommer 2018 veröffentlicht. 
Untersuchungsgebiet und Regionalisierung
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• 18 Regionen in Deutschland
• Export/Import wird vorgelagert in
REMix berechnet und vorgegeben
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• Europaweiter Betrachtungsraum, reduzierte Technologieabbildung
• Kein Lastmanagement
• Keine Flexibilisierung von elektrischer Wärme und Elektromobilität
• Angelehnt an eHighway-Studie, Szenario Smart & Local
• Optimierter Zubau von Wind, PV, GuD und Gasturbinen
• Nachträgliche, teilweise Umwandlung der GuD in KWK-Anlagen
• Optimierter Zubau von Batterien, H2-Speichern und DC-Leitungen 
• Teilweise Reduktion der Wasserkraft in Norwegen (Überkapazität)
• Ergänzung nationaler/regionaler Eigenversorgungsanteile
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Basisszenario: REMix-Läufe zum Europäischen Umfeld
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Szenario („Storyline“)
• Strombedarf, Wärmebedarf, Wasserstoffbedarf (nach Verbraucher)
• Installierte Leistungen von Kraftwerken, Pumpspeichern, Übertragungsleitungen, 
Wärmeversorgungsanlagen, Wasserstoffelektrolyseuren und -speichern
• Lastmanagementpotenziale
• Technologieparameter und Kostenparameter aller berücksichtigten Technologien
• Brennstoffkosten und CO2-Emissionszertifikatspreise
Zeitlich aufgelöste Daten:
• Regionalisierte Last- und EE-Profile
• Nettoimport-Profile aus vorgelagerten Rechnungen mit REMix
• Stündliche Verfügbarkeit von Lastmanagementpotenzialen
DLR.de  •  Folie 17
Einheitliche Modellparametrierung
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